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e-mail info@vanhemsalan.org . ) ) o o
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van een wooneenheid (AREI art. 276bis)
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De volgende periodieke confrole moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn. {arl. 271)

RAP-E-901 {01.07.2008)

De elekirische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het A.R.E I .
De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden Ejdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd

worden en alle maatregelen maoeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de
personen of goederen.
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